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Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Γ. 1: Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικών και άλλων Μη φέροντων Στοιχείων 



Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Γ. 1: Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικών και άλλων Μη φέροντων Στοιχείων 

Ενότητα 31: Επιδιώκεται η καταγραφή τυχόν ρωγμών ή βλαβών που είναι ορατές εξωτερικά του κτηρίου.

 Στις περιπτώσεις βλαβών που κρίνονται ανησυχητικές (ΙΙΙ) ΔΕΝ εκδίδεται Πιστοποιητικό Επιθεώρησης.

I: Ανεπαίσθητες
ΙΙ: Μη ανησυχητικές
ΙΙΙ: Ανησυχητικές

`



Βλάβες σε επενδύσεις: Ρηγμάτωση και αποκόλληση πλακιδίων επένδυσης κατακόρυφων επιφανειών από πέτρα.

Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Γ. 1: Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικών και άλλων Μη φέροντων Στοιχείων 



Βλάβες σε επενδύσεις: Αποκόλληση πατούδας σε στηθαίο οροφής κτηρίου.

Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Γ. 1: Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικών και άλλων Μη φέροντων Στοιχείων 



Κίνδυνος πτώσης κεραμιδιών επικάλυψης οροφής. Οι βλάβες κρίνονται ως ανησυχητικές (ΙΙΙ).

Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Γ. 1: Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικών και άλλων Μη φέροντων Στοιχείων 



Οι βλάβες κρίνονται ως μη 
ανησυχητικές (ΙΙ), ωστόσο 

συνίσταται η λήψη 
επιδιορθωτικών μέτρων.

Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Γ. 1: Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικών και άλλων Μη φέροντων Στοιχείων 

(α)

(β)

Οι βλάβες κρίνονται ως
μη ανησυχητικές (ΙΙ),
ωστόσο συνίσταται η
παρακολούθηση της και
η λήψη επιδιορθωτικών
μέτρων.



Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Γ. 1: Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικών και άλλων Μη φέροντων Στοιχείων 

Μεμονωμένες βλάβες σε εξωτερικές θερμομονώσεις
ως συνήθως δεν αποτελούν άμεσο κίνδυνο και
συναφώς κρίνονται ως ανεπαίσθητες (Ι). Ωστόσο
συνίσταται η επιδιόρθωση τους.



Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Γ. 1: Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικών και άλλων Μη φέροντων Στοιχείων 

Οι φθορές (σπασμένα και αποκολλημένα πλακίδια
επένδυσης εξωτερικής κλίμακας, συνιστούν κίνδυνο
πτώσης (tripping hazard) και συναφώς κρίνονται ως
ανησυχητικές (ΙΙΙ).



Βλάβες σε κουφώματα

Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Γ. 1: Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικών και άλλων Μη φέροντων Στοιχείων 



Βλάβες σε κιγκλιδώματα μπαλκονιού.

Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Γ. 1: Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικών και άλλων Μη φέροντων Στοιχείων 



Βλάβες σε κιγκλιδώματα μπαλκονιού.

Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Γ. 1: Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικών και άλλων Μη φέροντων Στοιχείων 



Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Γ. 1: Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικών και άλλων Μη φέροντων Στοιχείων 



Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Γ. 1: Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικών και άλλων Μη φέροντων Στοιχείων 

 Στις περιπτώσεις βλαβών που κρίνονται ανησυχητικές (ΙΙΙ) ΔΕΝ εκδίδεται Πιστοποιητικό Επιθεώρησης.



Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Γ. 1: Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικών και άλλων Μη φέροντων Στοιχείων 

Ενότητα 32: Επιδιώκεται η καταγραφή τυχόν ρωγμών ή βλαβών που είναι ορατές εσωτερικά του κτηρίου.



Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Γ. 1: Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικών και άλλων Μη φέροντων Στοιχείων 

Απότοκα υγρασίας σε μη φέρουσα τοιχοποιία από τούβλα αργίλου. Οι βλάβες κρίνονται ως
μη ανησυχητικές (ΙΙ). Συστήνεται ωστόσο η λήψη επιδιορθωτικών μέτρων.



Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Γ. 1: Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικών και άλλων Μη φέροντων Στοιχείων 

Απότοκα υγρασίας σε πλάκα οροφής. Οι βλάβες κρίνονται ως μη ανησυχητικές (ΙΙ).



Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Γ. 1: Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικών και άλλων Μη φέροντων Στοιχείων 

Απότοκα υγρασίας σε πλάκα οροφής.
Οι βλάβες κρίνονται ως ανησυχητικές (ΙΙΙ).



Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Γ. 1: Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικών και άλλων Μη φέροντων Στοιχείων 

Απότοκα υγρασίας σε πλάκα οροφής.   
Οι βλάβες κρίνονται ως ανεπαίσθητες (Ι).  

Συστήνεται ωστόσο ο έλεγχος τυχόν επηρεασμού της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης



Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Γ. 1: Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικών και άλλων Μη φέροντων Στοιχείων 

Οι φθορές (σπασμένα και αποκολλημένα
πλακίδια) είναι εκτεταμένες και συνιστούν
κίνδυνο πτώσης (tripping hazard) και
συναφώς κρίνονται ανησυχητικές (ΙΙΙ).
Συστήνεται η διερεύνηση της αιτίας (οι
φθορές είναι ενδεικτικές διόγκωσης του
εδάφους στο οποίο η εδράζει η πλάκα
ισογείου).

Οι φθορές είναι περιορισμένες σε έκταση και
κρίνονται ως μη ανησυχητικές (II). Σε κάθε
περίπτωση, συστήνεται η επιδιόρθωση των
σπασμένων πλακιδίων για αποφυγή πτώσης
(tripping hazard).

Οι φθορές είναι περιορισμένες σε
έκταση και δεν υπάρχει υψομετρική
διαφορά μεταξύ των τμημάτων του
πλακιδίου. Συναφώς, οι φθορές και
κρίνονται ως ανεπαίσθητες (Ι).



Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Γ. 1: Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικών και άλλων Μη φέροντων Στοιχείων 

Οι βλάβες κρίνονται ως ανησυχητικές (ΙΙΙ), εφόσον είναι τέτοιες που υπάρχει ο κίνδυνος πτώσης
πλακιδίων/μέρους της ψευδοροφής.



Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Γ. 1: Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικών και άλλων Μη φέροντων Στοιχείων 

Οι βλάβες κρίνονται ως μη ανησυχητικές (ΙΙ). Συστήνεται ωστόσο η

διερεύνηση της αιτίας της υγρασίας. Άνωθεν της ψευδοροφής

υπάρχει ξύλινη στέγη με επικάλυψη από κεραμίδια.)

Η φθορά είναι τοπική και κρίνεται ως

μη ανησυχητική (ΙΙ).



Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Γ. 1: Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικών και άλλων Μη φέροντων Στοιχείων 

Οι βλάβες είναι τοπικές και κρίνονται ως ανεπαίσθητες (Ι).

Συστήνεται ωστόσο η διερεύνηση της αιτίας της υγρασίας (λ.χ.

πιθανή απώλεια από σωλήνα υπηρεσιών).



Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Γ. 1: Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικών και άλλων Μη φέροντων Στοιχείων 

Καταγράφονται τυχόν φθορές σε κιγκλιδώματα, ιδιαίτερα εάν αυτές αφορούν στοιχεία
στήριξης ή έδρασης του κιγκλιδώματος (λ.χ. Διάβρωση στο σημείο έδρασης των στύλων
του κιγκλιδώματος/κόμβους μεταξύ των κατακόρυφων και των οριζόντιων στοιχείων)

Οι φθορές συνιστούν κίνδυνο πτώσης (tripping hazard) και συναφώς κρίνονται ως ανησυχητικές (ΙΙΙ).



Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) – Ενότητα Γ. 1: Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικών και άλλων Μη φέροντων Στοιχείων 

 Στις περιπτώσεις βλαβών που κρίνονται ανησυχητικές (ΙΙΙ) ΔΕΝ εκδίδεται Πιστοποιητικό Επιθεώρησης.



Επιθεώρηση Κτηρίων με τη χρήση του Εντύπου Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων 
(Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.)

Στην Ενότητα Δ («ΠΟΡΙΣΜΑ») του εντύπου δηλώνεται από τους διάφορους Μελετητές κατά πόσο με βάση τους
διενεργούμενους οπτικούς ελέγχους με τη χρήση του εντύπου, στο υπό επιθεώρηση κτήριο (κτηριακή υποδομή, φέρον
οργανισμό, ηλεκτρολογική και μηχανολογική εγκατάσταση):
• υπάρχουν ανησυχητικά σημεία στην οικοδομή και
• συστήνεται ή όχι η έκδοση /«Πιστοποιητικού Επιθεώρησης».



Σας ευχαριστώ!


